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Ülkemizdeki “ Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri” konusunda üretim yapan birçok firma olduğu ve 10.03.2004 tarihi itibariyle 80 firmamızın TSE belgeli olduğu bilgilerimiz dahilindedir.

TSE belgeli firmalara çeşitli tarihlerde Türk Standartları Enstitümüz ilgili birimlerince yazılan yazılar , ilgili kurum ve kuruluşların TSE’ye yazdığı  yazılar çok detaylı olarak incelenerek ; ülkemizde öncelikle insanların  can ve mal güvenliği,  imalat,projelendirme ve uygulama açısından konunun  önemi, 11.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olan  73/23/EEC direktiflerinin altında bu standartların  bulunması ve  bugünlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ mızca yayınlanacak 73/23/EEC direktifinin  altındaki standartlar arasında bu standartların  bulunması , CENELEC   standartlarına uygun Türk Standartlarına göre  üretim/ithalat    yapılabilmesi , ithalat ve ihracatta oluşabilecek çeşitli  problemlere neden olunmaması ,pano  üreticilerimizin bu standarda göre hazırlıklarını yapmaları ,  teknolojik olarak pano imalat sektörümüzün standartlara göre bilinçlendirilebilmesi  için  yapılan değerlendirmeler sonucu görüşlerimiz ve önerilerimiz aşağıdadır.

1-TS EN 60439-2,3,4,5 standartlarının tümünün  acilen  güncellenerek yayınlanmasını  öneriyoruz.

2-TS EN 60439-1 standardının 2004 yılı başında yayınlanan revizyonu ile birlikte  acilen yayınlanmasını öneriyoruz.

3-TSE tarafından konu ile ilgili TSE belgeli  imalatçılara aşağıdaki konuların bildirilmesini öneriyoruz.

3.1-  EN 60439-1 standardının gereği  akredite  laboratuarlarda yapılması gereken sadece  “Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyi değildir.EN 60439-1 standardında akredite   laboratuarlarda yapılması gereken toplam 7  tip deney  bulunmaktadır .En az “Kısa  Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyi kadar önemli olan panonun dizaynını doğrudan etkileyen “Sıcaklık Artış Sınırlarının Doğrulanması” deneyi başta olmak üzere 7 adet tip deneyin tümünün akredite laboratuarlarda yapılması gerekliliğinin imalatçılara bildirilmesini öneriyoruz.

3.2-  “Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyinin bilindiği üzere maalesef ülkemizde yapılabileceği bir laboratuar imkanı henüz bulunmamaktadır , ETMD derneğimizin de içinde bulunduğu/desteklediği  yoğun çalışmalarla, ülkemiz elektromekanik sanayiimizin gelişmesi amacıyla akredite  “Kısa Devre Yüksek Güç Laboratuarının”  kurulabilmesi için  TÜBİTAK UME tarafından  (Ulusal Metroloji Enstitüsü) konu gündeme getirilmiştir . TÜBİTAK UME’nin bu girişimi, başta MÜSİAD (Müstakil İş Adamları Derneği) Elektrik  ve Elektronik Komitesi  , ETMD  (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği), EPAD (Elektrik Panocuları Derneği) gibi mesleki kuruluşlarının,  sizin  ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Hilmi Güler’in de destekleri ile Başbakanımız  Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ulaştırılmış olup şu ana kadarki tüm gelişmeler olumludur. Ancak bu laboratuarın teknik ve diğer nedenlerle çok kısa bir sürede kurulamayacağı  , kuruluşunun   en az 1-1,5 yıl alacağı muhakkaktır.

EN 60439-1 standardı incelendiğinde bu standardın “Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması”  ile ilgili maddesi 8.2.3 ‘ün alt maddesi olan 8.2.3.1.4 maddesinde daha önce akredite laboratuvarlarda  tip deneylerden geçirilmiş olan baralar,bara düzenekleri,bara giriş ve çıkış üniteleri, anahtarlama düzenleri ..vb. bölümlerin; tekrar   “ Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyi yapılmasına gerek olmadığı açıkça yazılmaktadır. Buna rağmen bazı üreticilerimiz, kurum ve kuruluşların bu konudaki tepkilerini anlamak mümkün değildir.

Standartta belirtildiği üzere akredite bir laboratuarda   “ Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyi yapılmış bir bara düzeneği bir “ Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri” nde kullanılabilir, tekrar herhangi bir test gerekmemektedir. Ülkemizde ve Avrupa’da “ Kısa Devre Dayanımının Doğrulanması” deneyi akredite laboratuarlarda yapılmış “bara düzenekleri” birçok firmanın ürünleri de  bulunmaktadır. Anlaşıldığı kadarı ile  üreticilerimizin, çeşitli kurum ve kuruluşların  bu konuda  tam olarak standart bilgileri 

bulunmadığı için  çok çeşitli tepkileri bulunmaktadır.Bu konuda   Türk Standartları Enstitümüzce üreticilerimize yazılacak bir yazı ile;   akredite laboratuarlarda tip testi yapılmış “Bara Düzenekleri” kullanılması kaydıyla  ancak 3.1 maddesindeki standardın gereği olan “Sıcaklık Artış Sınırlarının Doğrulanması” deneyi başta olmak üzere  geriye kalan 6 adet tip deneyin akredite laboratuarlarda yapılmış olması şartıyla üreticilerden talep etmesinin uygun   olduğunu düşünerek öneriyoruz.

Bu şekilde 80adet TSE belgeli pano üreticimizin ve belge almak için sırada olan ancak çeşitli nedenlerle ne yapacağını bilemeyen üreticilere de Türk Standartları  Enstitümüzün yol göstererek standartlara uygun olarak elektromekanik sanayiimizin önünü açacağını , üreticilerimizin maalesef birçoğunun  standartların detayları hakkında bilgili olmamasından kaynaklanan mağduriyetlerinin önleneceğini düşünüyoruz.

3.3-Ancak 3.2 maddesindeki önerimizden önce ülkemizde göründüğü kadarıyla eksik olan aşağıdaki konuların gereğinin yapılmasını öneriyoruz.

-TSE ‘nin  mevcut olan “Koruma  Derecesinin Deneyinin (IP) Doğrulanması” Laboratuvarı “ acilen akredite edilmelidir.

-TUBİTAK UME  bünyesinde “Sıcaklık Artış Sınırlarının Doğrulanması” deneyi başta olmak üzere 6 adet tip deneyin yapılabileceği akredite bir laboratuar acilen kurulmalıdır.Böyle bir laboratuarın kurulmasının maliyetinin yaklaşık olarak  en fazla  50.000 Euro  olacağı ve çok kısa bir sürede (En fazla 1,2 ay) kurulabileceği görülmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz 6 adet tip testi yapabilecek her iki  akredite laboratuarla ilgili çalışma bitirildikten sonra ; üreticilerimize uygun gördüğünüz takdirde yukarıdaki önerilerimizi içeren yazıların yazılmasının daha doğru olacağını , gerekirse TSE belgeli üreticilere ilgili standartlara uygun olarak gereklerin yerine getirilebilmesi için verilen sürenin; bu konuda tip testlerini yaptırmamış olan   yerli üreticilerimizin mağduriyete uğramamalarını sağlamak ve  laboratuvarların çok kısa bir sürede kurulabileceği/akredite olabileceği göz önüne alınarak uygun olan kısa bir süre daha uzatılmasını önemle öneriyoruz.

4-İlgili sektörümüzün standartların detayları ile ilgili bilgi eksiğinden kaynaklanan, bu nedenle imal edilen her  “Anahtarlama Düzenini” tip deneylerden geçirilmesi gerektiği konusunda yanlış ifadelerin kullanıldığı   bir diğer konu ise “Kısmi Tip Testli Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri”dir.

Türk Standartları Enstitümüzden bu konudaki ricalarımız, önerilerimiz aşağıdadır.

- “Kısmi Tip Testli Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri” ile ilgili;  

IEC/TR3 61117 (Kısmen tip deneyli alçak gerilim anahtarlama düzenlerinin kısa devre dayanımının tayini için bir yöntem “
PTTA” ) , IEC/TR3 60890  (Kısmen tip deneyli alçak gerilim panolarının düzenlerinin ısınmasının extrapolation yöntemi ile tespit edilmesi “PTTA”)  ile ilgili IEC teknik raporlarının  acilen ülkemize Türk standartları  olarak kazandırılması önem arz etmektedir.

Bu konularla ilgili Türk Standartları Enstitümüz tarafından düzenlenecek  eğitim/seminer çalışmaları için ETMD olarak  yapılacak bu seminerleri derneğimizin  tüm imkanlarını kullanarak meslektaşlarımıza duyurmak için hazır olduğumuzu ve derneğimizin Istanbul’daki merkezindeki 72 kişilik seminer  salonumuzu her zaman kullanabileceğini  belirtmek isteriz.

Bu konulardaki desteğiniz  ülkemizdeki elektroteknik sektörü , konu ile ilgili üreticiler açısından fevkalade önemlidir.

Konu ile ilgili gereğini  Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız , TSE ‘ ye  arz ederiz.
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